
  

Zadanie zákazky 

Postupom podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo:   Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 

IČO:   00399957 

Telefón:                       +421 267295277 

Fax:                             +421 267295185 

Kontaktná osoba:       Mária Hiebschová 

2.  Názov predmetu zákazky: „Oprava elektrickej inštalácie Študentského domova Starohájska 8 

v rozsahu odstránenia zistených závad vyplývajúcich zo správy z vykonanej periodickej odbornej 

prehliadky a skúšky elektrického zariadenia, vykonanej podľa § 9 Zákona NR SR č. 124/2006 

a v zmysle vyhlášky 508/2009 Z. z. § 9 a § 13 odst. 1 číslo EZ 03-17-01  “. 

Špecifikácia  predmetu zákazky: 

V zmysle správy z vykonanej periodickej odbornej prehliadky a skúšky elektrického 

zariadenia, vykonanej podľa § 9 Zákona NR SR č. 124/2006 a v zmysle vyhlášky 508/2009 Z. 

z. § 9 a § 13 odst. 1 číslo EZ 03-17-01 ochrana pred úrazom elektrickým prúdom nevyhovuje 

STN 33 2000-4-41 (2009), krytie rozvádzačov vyhovuje STN EN 60 529, hodnoty istiacich 

prvkov pre napájanie káblových vedení nevyhovujú STN 33 2000-5-52/01 (014), STN 33 

2000-4-43 (2010), STN 33 2000-4-473 (1995), namerané hodnoty Zs, Ri, Rp. Na Základe 

zistených údajov pri vizuálnej prehliadke a kontrolných meraniach  zariadenie nie je schopné 

bezpečnej prevádzky, z dôvodu, že podružné rozvádzače, ktoré zabezpečujú rozvod NN 

elektrickej energie pre jednotlivé bunky sú poddimenzované a kabeláž v nich je nevhodne 

umiestnená, z čoho hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru. 

 

Zdroj elektrického prúdu: distribučný prívod ZSD, káblom AYKY 3x120+70 Z RIS2 

Sústava: NN – TN-C-S, 400/230V AC, 50 Hz 

Technické zariadenia elektrické: skupiny „B“ 

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: STN 33 2000-4-41 (2009) 

 

Zistené závady: 

  

1. V podružných rozvádzačoch na obytných bunkách: 

- v elektrickom rozvádzači chýba jednopólová schéma zapojenia rozvádzača, 

nevyhovuje STN 33 2000-2 – doplniť, 

- elektrický rozvádzač je mierne znečistený, nevyhovuje STN 33 2000-2 – vyčistiť, 

- výber vodičov podľa prúdovej zaťažiteľnosti, uloženia a úbytku napätia v zmysle STN 

33 2000-4-43 (2010) a STN 33 2000-5-52/01 (2014) nevyhovuje, 

- použitia schém a výstražných nápisov alebo iných podobných informácií v zmysle 

STN 33 2000-5-51 (2014) nevyhovuje, 

- označenie obvodov, nadprúdových ochranných prístrojov, spínačov, svoriek atď. 

v zmysle STN 33 2000-5-51 (2014) nevyhovuje, 

- správnosti pripojenia vodičov v zmysle STN 33 2000-5-52/01 (2014) nevyhovuje 

(spojenie vodičov CU a AL cez čokoládu), 

- použitie prúdových chráničov pre zásuvkové okruhy podľa STN 33 2000-6:2007-10, l. 

61.2.3 – doplnková ochrana prúdovými chráničmi čl. 415.1 (doplniť prúdové chrániče 

pre jednotlivé zásuvková okruhy – kúpeľne). 

2. Rozvádzače JOP na poschodiach: 

- v elektrickom rozvádzači chýba jednopólová schéma zapojenia, nevyhovuje STN 33 

2000-2 – doplniť, 
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- elektrické rozvádzače sú znečistené, nevyhovuje STN 33 2000-2 – vyčistiť. 

vrátane dopravných nákladov na poskytnutie služieb. 

Výkaz výmer, podrobný rozpis materiálu a protokol z merania je prílohou zadania. 

2. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom vrátane DPH v eurách.  

3. Maximálna výška zdrojov verejného obstarávateľa: 29 656,00 eur bez DPH. 

4. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do  09.06.2017 do 12.00 h. 

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave 

Oddelenie pre verejné obstarávanie 

Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 

e-mail: maria.hiebschova@euba.sk 

informácie na tel.č. 672 95 277, kontaktná osoba: Hiebschová Mária. 

Predkladanie ponúk je možné poštou, e-mailom, alebo osobne. 

5. Miesto realizácie:   

6. Študentský domov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Starohájska 8, 852 19 

Bratislava  

7. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia,      

alebo scan dokladu o oprávnení uskutočnenia práce, ktorá je predmetom zákazky. 

8. Stanovenie ceny predmetu zákazky: 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. 

z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

Uchádzač predloží vo svojej ponuke cenu za realizáciu prác  v členení: Cena bez DPH, 

Cena s DPH,  Celková cena bez DPH,  Celková cena s DPH. 

 Uchádzač, ktorý je platcom DPH, uvedie cenu s DPH. 

Cena realizácie predmetu zákazky  musí byť  vypočítaná vrátane dopravných 

nákladov. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného 

obstarávateľa. Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a 

nemennú počas doby realizácie predmetu zákazky. 

Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent. 

9. Lehota poskytnutia služby :  Verejný obstarávateľ požaduje realizáciu prác do 30 dní  

odo dňa podpísania zmluvy o dielo.  

10. Ďalšie informácie 

Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou 

bezhotovostného platobného styku na základe faktúry poskytovateľa a to do 30 dní 

odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky 

neposkytuje. 

 

Výsledkom zadávania predmetu zákazky bude podpísanie zmluvy o dielo. 
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Rozpočet predmetu zákazky: 

Oprava elektrickej inštalácie Študentského domova Starohájska 8 v rozsahu odstránenia zistených 

závad vyplývajúcich zo správy z vykonanej periodickej odbornej prehliadky a skúšky elektrického 

zariadenia, vykonanej podľa § 9 Zákona NR SR č. 124/2006 a v zmysle vyhlášky 508/2009 Z. z. § 9 

a § 13 odst. 1 číslo EZ 03-17-01  

Por.č. Popis položky Počet M.J. 

Dodávka   

Jedn. 

cena 
Spolu Cena s DPH 

1. 

Výroba rozvádzača pre bunku - 

podľa STN 61439-2, 61439-3, 

61439-1 

64 ks    

2. 
Osadenie rozvádzača pre bunku - 

zapojenie vývodov 
64 ks    

3. Demontáž starého rozvádzača 64 ks    

4. 
Natiahnutie prívodu pre kúpeľky - 

napojenie na prúdový chránič 
64 ks    

5. 

Výmena vypínačov a zásuviek a 

dotiahnutie spojov - pre jednu 

bunku s materiálom 

64 ks    

6. 
Výmena halvného prívodu pre 

bunky - materiál s prácou 
64 ks    

7. 
Výmena hlavných ističov pre 

bunku 
64 ks    

8. 
Povysávanie a vyčistenie 

hlavných rozvádzačov 
1 ks    

9. Dotiahnutie spojov 1 ks    

10. Vystavenie revíznej správy 1 ks    

11. 
Vystavenie projektu skutočného 

vyhotovenia 
1 ks    

12. Dopravné náklady 1 ks    

  SPOLU:          
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Podrobný rozpis materiálu: 
P. č. Skupina Názov Popis Počet Jednotka 

1 M CYKY-J 3x2,5 zásuvkový okruh 800 bm 

2 P Položenie kábla do PVC žlabu   800 bm 

3 P Ukončenie kábla   200 ks 

4 M CYKY-J 3x1,5 svetelný okruh 500 bm 

5 P Položenie kábla do PVC žlabu   500 bm 

6 P Ukončenie kábla   200 ks 

7 M CYKY-J 5x4 hl.prívod 320 bm 

8 P Sekanie drážky pre prívod   150 bm 

9 P Uloženie Kábla do drážky   320 bm 

10 P Prieraz cez stenu - tehla   64 ks 

11 P Ukončenie kábla   64 ks 

12 M žlab PVC 40x40   960 bm 

13 P Osadenie PVC žlabu   960 bm 

14 M Plastová rozvodnica na povrch 24 modulová IP44 jednoradová 64 ks 

15 P Osadenie plastovej rozvodnice   64 ks 

16 P Demontáž starej rozvodnice   64 ks 

17 M Prúdový chránič s ističom B16/2/0,03 pre kúpeľku  64 ks 

18 M istič B10/1 svetelný okruh 64 ks 

19 M istič B16/1 zásuvkový okruh 64 ks 

20 M hlavný vypínač B16/3   64 ks 

21 M istič B20/3 hlavný istič 64 ks 

22 P Zapojenie rozvodnice   64 ks 

23 P Označenie rozvodnice   64 ks 

24 M zásuvka jednoduchá bezpečnostná 230V izby 128 ks 

25 P Montáž zásuvky   128 ks 

26 M zásuvka jednoduchá bezpečnostná 230V dvojitá izby 384 ks 

27 P Montáž zásuvky   384 ks 

28 M zásuvka jednoduchá bezpečnostná 230V IP 44 - kúpeľka 64 ks 

29 P Montáž zásuvky   64 ks 

30 P Prestup stena tehla   64 ks 

31 M spínač jednopólový   128 ks 

32 P Montáž spínača   128 ks 

33 M spínač sériový   128 ks 

34 P Montáž spínača   128 ks 

35 M DIN lišta   8 bm 

36 P Montáž DIN lišty   8 bm 

37 M Nástenné svietidlo LED IP65 kúpeľka 64 ks 

38 P Osadenie nástenného svietidla IP65   64 ks 

39 M Nástenné svietidlo LED IP40 izby 320 ks 

40 P Osadenie nástenného svietidla IP40   320 ks 

41 P Demontáž starých rozvodov elektroinštalácie   80 hod 

42 M Spotrebný materiál   1 ks 

43 M Spojovací materiál   1 ks 

 



Protokol t  merania dňa 10,02,202? číslo OP a OS E2 03-17-01

1 Typ istenie Typ izolačný Imped,
Označenie vývodu, rozvádzača istenia (A) vedenia odpor Slučka i

i. (MÚ) P i
RH vx. 6/VI, f v. 1982, In 200, f P 40/20, výrobca Pozemné stavby Bratislava

! pole 1
L prívod i PR'S 3 na hi, ém m J2UX i 2.50 AYKY3B*120+70 >200 | 0,1
2, FA1 stúpačka JOB 1 J2UX 125 AYKYBBxlŽO*70 >200 | 0,15
3. f-fti stúpačka IOB 2 J2UX r  125 ÁYKY3ĎX120+70 >200 0,15
4, FAS R P  P R i2UX r  u s AYKV4Bx2S' >200 I  0,15

pole 2
ä 5. H it I výtahl P HO 32/ * AYKY4Bx25 >200 i 0,2

6. FU2 vyťah2 PHD 32/3 AYKY1B.\.25 >200 j 0,2
7. FU3 stúpačka JOB1 PHD 100/3 AYKY3Bxl20+70 >200 0 I fj
8. f lM RM P PHQ 20/3 AYKY4BUS >200 Ó,15
9. f  U 5 stúpačka JOB2 PHO Í0Ô /Í AYKY38x120+70 >200 0,15

j 10. FU6 RM VS PH O 83/3 AYKY4BX25 >200 0,15
11, m i usmerňovač ] ľ f i ~ 20/3 AYKY4Bx25 h >200 0,15
12, FU8 m n m E27 6 AYKY4Bx4 >200 0,2

FU9 RPRN2 E27 6 AYKY4Bx4 >200 0,2
JOP1 ľavá stri navi! 1/Vlit, r v 108,' In 50A IIP 10/20 výrobca Pozemné stavbv Bi atistava -  prí2e nie
1. prívod i  RH na svorky JOP1 §e 100 AYKY3Bxt20?70 >200 0,15
"j? FÄ1 hlavné vedenie kuchynky j 2RUSI 50/3 AYKY4Bxl6 >200 0/2
3, FA2 hlavne vedenie bunky 3-4 poschodie 12RUS1 50/3 | AYKY4BX25 >200 0,2 :
’ FA3 hlavné vedenie bunky 5 8 poschodiť J2RU51 50/J

j
AYKY4Bx25 >200 0,2 í

).5, FA4 výťah ITM 20/3 AYKY4Bxl6 *>200 0,2 1
1 8. FÄ^ ventilátor y !>** 8 poschodí ITM 17/3 AYKY4Bx6 >200 0.5
| 7 FA8 VK22 iTM 17/3 AY4Bx6 >200 0,2

VK22 ľava strana v c. 1/V, r.v. 1982, In ISA, IP 40/20, výrobca Pozemné stavby Bratislava prízemie
[ i. prívod 2 JOP1 na svorkv ITM 10í) AV48x6 >200 0,2

. FA1 svetelný vývod SV1 IJV 10 AYKY2Bx2,l> >200 0,4
3 f m Iny vývod SV? m 10 AÝKY2Bx2 S >200 0,45
: FÄ3 svetelný vývod SV3 IJV 10 AYK¥2Bx2,S >200 0.5

l 5. FA4 svetelný vývod SVd IJV 10 AYKV2Bx2,5 >200 0,6
FAS Zásuvky uv 16 AYKY2Bx4 -=■200 0,25 1

7 FA6....
C’TÄ J\ f IJV 6 AYKY2Bx2,5 >200 0,35 j

8 FA7 osv uv 6 AVKY2Bk2 5 >200 s n
9, FAS SA IJV 0 AYKY26x2> >200 0,55
10 FAS /von trafo E27 í AYKY2Bx25 >200 0,6
11 i PAJ.G , svetelný vývod SV5 E27 10 AYKY2Bx2,5 >200 0.6
JOP2 pravá strana v ( 2/IX, r.v 1982, In 5QA, IP 40/20, Výrobca P<>zemné stavby Bratislava - prízemie
% | prívod j z RH na svorky JOP1 gG 100 AYKY3Bxl20*70 >200 0 1
2, * f  A i hlavné vedenie kuchynky J2RU51 s o /T AYKY4BX16 >200 0,2
3 i F42 hlavné vedenie bunky t-4 poschodie 1 jSRUSf1 50/3 AYKY4Bx2S >206 0,2
4 , f FA3 f hlavné vedenie bunky 5-8 poschodie f J2RU52 j 50/3 AYKY4Bx25 >200 0,2
5. 1..  —i FA4 výťah [ ITM 20/3 AYKY4Bxl6 : >?00 0,2
6, FAS 1ventilátory na S.poschodi í f M 17/3 AYKY4Bx6 >200 0,5

; FA6 ' VK22 ITM f 17/3 i A¥4Bx6 í >200 G1 ,,2
VK22 íava strana v.Č 2/V, í .v, 1982, In 16A, ip 40/20, výrobca Pozemne stavbv Bratislava ■■ prízemie '““'“■»«í, . )
i Prívod | z JOP1 na svorky ITM 17/3 i AY4Bx6 1 >200 " 01% ff FAl EPS m 10 1 €YKYr:$Cx2.5 /  >200' 03  S.



Označenie vývodu, rozvádzača
Typ

Snenia
istenie

<A)
Typ

vedenia
i io lačný 
odpor 
(MO j

Imped.
slučka

m
: 3, FA2 svetelný vývod SV 1 ÚV 10 Ä¥KY2Ôx2,5 >200 0 •
t'"--“....
j 4. FA.3 svetelný vývod SV2 !JV 10 ÁYKY2Bx2,5 >200 0,6
i 5. FA4 svetelný vývod S.V3 f" uv ¡0 AYKY2B»i,S : >200 L
| 6, FAS svetelný vývod SV4 uv 10 AYKY2B>2,5 >200 0 7

7. FU6 lásuvNy IJV 16 AVKY2Bx4 >200 0 55 i
1 S. FU7 STA uv ô AYK¥?Bx2.5 >200 0 5  ]
: 9. fua osv IJV ; 6 AYKY3Bx2,S >200 0,4
I 10. FU9 schodisko svetlu uv 10 AYKY2Bx2,5 >200 0,6
| 11. F U10 napájač E 27 10 AYkV28»2,5 >200 0,4
! 12. FU11 svetelný vývod SVS E27 10 AYXY2Bx2,5 >200 0,6
i RMP v,č. 23/!, r.v. 1985» in 63A, IP 40/20, výrobca Pozemné stavby Bratislava - prízemie

1. privod i  PH na 'hl po v  k y a hl vypínač" AY4Bxl6 >200 0,15
2, FA1 rezerva ITM 6/3
3, FA2 zásuvky 400V ITM 14/3 AYKY2Bx4 >200 0,45
4. m s internet ¡IV 10 CYKY3C>t2 S >?00 0,4
5, FA4 faotler UV ie : AYKY2Bx4 >200 0,4

TAS rezerva IJV 10
FA6 ?äMltfkV IJV 10 AYKY2Bx2,5 >200 0,5

i S, • FA? 23suvky uv 16 AYKY2Bx2,5 >200 0,45
| 9. FAS zásuvky IJV 10 AYKY2Bx2,5 > 2 00 D,6

10. TÁ'} í  tiisí ? v k y uv 16 AYKY28x2,5 >200 0,6
n . FAJLG SpQItík uv 10/B AYKY4BxlQ >200 0,4
n . FAUl rezerva E27
13 FAU? rezerva ■127
14: ■ rezerva E27
15 FAU4 rezerva £27
RB práčovňa rcwvodníca b e/ štítka prízemie

: l. FA1 reierva uv 10 ............

. FA2 ventilátory na H posUiodi IJV 10 o tm i  ... 5 >200 0,4
3 FA3 zásuvka 1 UV 16 C¥KY28jt2(5 >200 O.,4
4 FA4 zásuvka 1 m 16 CYKY28x2,5 >200 0,4 íC, FAS «suvka 3 uv 16 CYfCY2fix2,5 >200 0,3 1

RB tt)temetová nrtiestnosť rozvedntca bez štítka p Izeŕnié
l . FAI zásuvka 1 PR6?< 810 CYKY3Cx2 b >200 0,5
2. FA2 zásuvka 2 PR§3 aio CYKY3C*2 5 >200 0,5
.3, FAJ zásuvka 3 Pft'63 B10 CYk»íCx2 5 > im 0,5
4„ FA4 | zásuvka 4 PR63 B10 CYKY3Cx2,5 >200 0,5

L  5> FAS zásuvka 5 PH6i B'10 CYKY3Cx2 S >200 0,5
6. FA6 zásuvka 6 P R 63 610 ' CYKY3Ck2,5 >200 0,5

RMP v,é. 23/1, r v 1935, ln63A (P 40/20, vyrobia Pozemné stavby feratislava * prízemie
3. prívod Z RB/2 rw svorky AV48xI6 >2® 0,15
2, FAI 1 rezerva !Tľv1 18/3

! 3. FA2 f rezerva HM 18/3
: FA3 rezerva ITM 16/3 >200 0,3
5 FA4 ! í/ývotí 50 ma iget ITM 17/3 AYiíY4Bx6 >200 0,3..
• FAS zásuvka 2iQy UV 10 AY^Y28x4 >200 03
7, FÄg i zásuvka 230V UV f 10 AYkY2B*4 >200 .~%3 ■
8. FA? j zásuvka 230V ~ l iv 10 AYKY2Fx4 >200 Y 0,4
9. FAS ; zasuvka 230V .... «V... j 10 AYKY2Bx4 >200 r ■0,4 í.
10. FA9_ | rezerva 10/3 ........ 1....„...L....... ...  1



“ " .. ... ”■

Označenie vývodu, rozvádzača
Typ
istenia

Istenie
{A}

Typ vedenia JioJaíný
odpor
|MO}

tRIpSd. 
slučka 

10) i
| : l l . FÄ1Q. zásuvka 230 V «161 | B16 AYKY 28*-l >200 0,3 j

12. f Ä l l zásuvka 2JO V RI61 816 AYKY2Bx4 >200 0,3
13,. W l2 zásuvka 230 V R161 816 m m zB m r  >200 0,3
14. FftíS zásuvka 230 V m&i 816 AYKY2Bx4 >200 n, 3

j 15, J FA14 zásuvka 230 V * RI61 B i l AYKY2B*4 0,3
H poschodie ľava .tratil
J0P1 R » n iiiá to fy  favá strana v . t  U /V , r, v, 1984, In 6ft, IP 40/20, výrobcu Pozemná su.b> Bratislava

I prívod t JOB1 nd svorky R vent. ITM l í AYKY4BX6 >200 0,1
, 2. FA1 ventilátor 1 ITM 0,9/3 AYKY4Bx2b >200 odp

3 FA2 ventilátor! ISN B1/3 AYKY4ix25 >200 od p
4 FA3 verrtíláíorS l SN f  B1/3 A¥kY4Bxž,t> >200 odp
S FA4 vetmlaior4 LSN 81/3 AtKY4Bx2,5 >200 odp
6. FU1 SÄ1 E27 6 AYKY2Bx2.5 >200 odp
7, FU2 SA2 E2? 6 AYKY28x2.5 >200 ..
8. L FUJ SA3 E27 g ÄYKYŽSžcijS >200 odp
9, FU4 SA4 E27 6 AYKY2Bx2,5 >200 odp

8. poschodie íavá strana
RS 1 8 v.č. 16/V, t .v. 1982, in 20A, IP 40/20, výrobca Pozemné stavby Bratislava

1 1- prívod ľ  »OSI na svorky RS1 8 AYKY4Bx25 >200 Q0
f 2. FA1 bunka 806 IJV 20 A¥KY2Bx6 >200 0 3

3, F A 2 bunka 80? IJV 20 AYKY2Bx6 >200 0tÍ
4 FÄ3 bunka 808 IJV 20 AVKY2Bx6 >200 0,3:

1 5, FÁ4 bunka 809 IJV 20 AYKY2B-X6 >200 0,3
S. FA.5 kuchynka IJV 20 AYKY2BX10 >200 0,3 j

; RS SOS rozvodnica F IKON* KT s.r o Q V 2002 é z. 12001088, V,c, 022/2002, IP3G/2D IÄ5Ä, 23O/4O0V |
j i. prívod i RS 1,8 na svorky RB UV 20 ÄYKYIBxS -200 1*3 |
I 2., FAX žasuvky 230V kupelňa LSfc : B10 C'-KYJCh2 S >200 U 4

3 FA2 zásuvky 230V izby tSE R30 AYKY2Bx4 >200 0,5
j 4, FA3 svetelný vývod ižrfay LSE B6 AYKY2Bx2.5 >200 0 B

5. FA4 wuvk<s 230,' izby LSE B10 AYKV2 8x4 Z v 0,5
6 B s ■ i i , LSE B6 CYKY3Cxl,S >200 0,5

RB BU6 ruzvodnica r LAONI KT s r.o. R,V, 2002, c,z, 12002088, V i,  022/2002, IP30/20, Ií i25A„ 23O/4Q0V
1 prívod i RS 1.8 na svorky RR l/V .70 :ÄYKY2B*S 5000 0,3
2, FA1 zásuvky 230V izby LSE B10 AYNY2Bx4 >200 0,5
3, FA2 zásuvky 230V izby LSE B10 AYKY2Bx4 - 0,5

j 4 FA3 svetelný vývod feby LSE 06 a vky?rx? ■ >20() 0,8
5 FA4 zásuvka 230V kúpelňa LSE B10 LYKV1C x2,r) >200 0.3

! 6, FAS svetelný vývod WC kupelňa L5 86 CYKY3Ck1,S >200 0,5
RB B07 rozvodnica ELKONEKT s,r.o. R.V. 2002, č,z. 12001088, V.č. 022/2002 IP30/20, ln25A, 23D/40GV
1, prívod z RS 1.8 na svorky RB UV i 20 AYKY?Hx6 >200 0,3
2, FA1 zásuvky 230V izby LSE B10 AYKV2BX4 >200 0,5
3 J zásuvky 230V izby LSE B10 AYKY2BK4 >200 0,5
4 FA3 svetelný vývod izby LSE B6 AYKY2Bx2,S >200 0,8
5 i FA4 zásuvka 230V kupelňa LSE RIO CYKY3Cx2,5 >200 0,3
6. i FA5 f svetelný vývod WO-kúpelňa LSE 86 CYKY3fcxl,5 >200 0,5 1

RB 808 rozvodnica ELKQNtKT s r.o. R V. 2002, t i .  12001088, V.č, 322/2002, IP3Q/2.0, ln25A, 230/400V i
i ,  : prímä i 1 .RS 1.8 na svorky RB IJV 20 AYKY2Bxô >200 0.3 I
2, FA1 j zásuvky 2SOV izby LSE B10 AYKY2Bx4 >2oo ,.

FÄ2 1 ?<jsi)vkv 230V izby LSL B10 AYKY2Bx4 >200 í <£i i
4 FA3 svetelný vvvcd izby LSE ; B6 AYKY2Bx2,5 ; ;>W& 0,8 ,



Q inaťer# vývody, rozvádzača
Typ

Istenia
istenie

(AJ
Typ vedenia izolačný

odpor
CMOS

Impetí.
slučka.

|b j
5. FÁ4 j íäsuvka 230V kupelňs LSI B 1:0 CvKY3Cx2,Š >200 OJ
6, FA5 i svetelný vývod WC-kúpelrta L5E B6 €YKY3€xl3 >200 0,5
m kuchynka rozvodnica bex štítka
1, prívod z RS 1.8 na svorky RK UV 20 AYKY2BX10 j >200 | 0,3
t. FAI dígestof IJV 10 AYKY28x2,S 1 >200 0,4
3 FA2 rezérva UV 10
4, FAJ švetpiný vývod kuchynka UV 16 AYKY28x2,5 '4,5
5, FÄ4 zásuvka 230V UV 16 AYKY2B)t4 >2 00 0,5
6, FA5 žásuvia 230V IJV i € AYKY2BX4 ^  >200 0,5
7poschodie ľavá strana
RS 1.7 v č. 2/V 111, r.v. 1982, In 20.4, !P 40/20, výrobca Pozemné stavby Bratislava

i L prívod z iOBl Md svorky RS 1.7 AYKY48x25 >200 0,3
1 2, FAI kuchynka UV 20 AYKY28xlO >200 03
: 3, FÄ2 Ijyflŕka 705 IJV 20 AYKY28X6 >200 03

4 FAJ bolíte 70b IJ’V 20 AYKY2Bx6 >200 03
5, FA4 bunka 707 UV 20 AYKY2BxS >200 0.3
6. FA5. bunka 703 u v 20 AYKY2&XÍ >200 03
m  705 rozvodtiica FLKONŕKTs.r.o. R V. 2002. č z. 12001088, V, 022/2002. IP30/20, ln2SA, 230/400V
%, prívod l RS O n i  svorky RB UV 20 AYKY2Sxt* '200 0,3
2. FAI zasuv ka 210V kupelna tS£ B10 CYKY3Cx2,5 >200 0,4

m i zásuvky 230V izby is r B10 f ÁYKY28*4 >200 0,5
4, svetelný vývod izby LSE B6 | AYKY2Bx2,5 >2F?0 0,6 I
5, FÁ4 zásuvky 230V izby LSE B10 AYKY2BX4 >200 0,5
6. RAS svetelný vývod WC kúpetňó LSE B6 i CVKY3Ciíl,5 >200 0,5
m  706 rozvodnicä ELKONEKT s.r.o. R.V. 2002, t i .  12001038, V.t. 022/2002. !P30/20, ln25A, 230/400V
i .

*17
priyod 

F A1
i RS i  7 na svorky RP 
zásuvky 230V izby

IJV
LSE

20
B10

AYKY2Bx6 
AYKY2Bx4...

>200 j 0,3 
>200 : 0,5

3, FAI zasuvKy 230V izby LSI B10 AYKY2Bx4 >200 0,5
4. F* L svetelný vývod izby LSE B6 AYKY2Bx2,5 >200 | 0,3
5. FA4 zásuvka 230V kupelňs LSE B10 CYKY3Cx2,5 >200 i 0.3
6. PAS svetelný vývod WC-kúpeľňa LSE 86 CYKY3CxI,5 í >200 Q,S
m  707 rozvodníš á ELI UM KT % r,o R V 2002, t .z i2C01088, V,c. 022/2002, IP3O/20, ln25A, 230/400V [
i ,  | prívod r RS í .7,.na svorky RB U V 20 AYKYZBxfc >20*. 0,3
2 FAI zásuvky 230V izby LSE B10 AYKY?íJk4 >200 z ... 10,5
3 FA2 »suvkv 7 30V izby LSE 610 AYKY2Bx4 >200 0,5
4. FÁB svetelný vývod izby lSF BB AYKY.2B.x2 3 »200 0,8
5. FA4 zásuvka 230V kupelna LSE B10 CYKÝ3€xÍS >200 0.3
6 FÄS svetelný vývod %A C-kupelna LSI B6 CYKY3Cxl.S >200 0 3  1
r a 708 roívodmca EtKONEKT s.r.o. R.V. 200i, f  f 12001088, V.č. 022/2002, IP30/20, W25A, 23Q/400V 1

| I, p -u.. i  RS 1.7.na svorky RB IJV 20 KY23xb >200 0,3
1 y.
L.±1«. FAI zásuvky 230V izby LSI BIG á¥KY2Bx4 >200 0,5 j
í 3, FA2 zásuvky 2 30V zby LSE 810 AYKY2BM *20? 03:
| 4, fA i svetelný vývod izby LSE B6 ÄYKY2Bx2,S :70i1. 0,8

b. FA4 zásuvka 2.30V lôpelfta LSE B10 CYKY3Cx25 >200 0,3 J
1 §, *, • ’ FA S I svetelný vývod WC-fcúpeffia ISE B6 CYKY3Cxlf5 >200 0 , 5 1

RK kuchynka rozvodnica bez štítka
! ' i . prívod z Ri 1.7 na svorky RK m 20 ÄYKYlixiO >20U _ - 0,3 - . f
i 2. FAI j d ¡.gestor IJV 10 ÁYÍ(Y2Bx2.(5 5 20y *  0 ? j

3. [ FÄ.2 j rezerva UV 10
4, FÁB svetelný vývod kuchynka IJV 16 AYKY2Rk2,c. >2íf0 0,5



Označenie. vývodu, ro z v ití» «
Typ

istenia
istenie

W
Typ vedenia

----—
Izolačný
Odpor
{MO)

Imped.
slwfka

(0)

B, fä4 žásuvta 230V uv 1,6 ÁVW2te4 S ® 0,5
i 6. FA5 zásuvka 230V m 16 A¥KY2Bm4 >200 0.5

6,poschodie ímá strana
RS 1.6. v.č. 1/VIII, r.v. 1982, In 20Ä, IP 40/20* výrobca Pozemné stavby Bratislava
1. prívod i  1081 na svorky ľcS 1 G AYtČY4B*25
2, FA1 kuchynka uv 20 AYKY2BxlO >200 03
Š il FA2 bunka 605 uv 20 AVKY2Bh6 >200 0,3

I 4. J F A3 bunka606 uv 20 AYKY2Bx6 : >200 0,3

I 5' FA4 bunka 60? IJV 20 AYK¥2Bx6 ; >200 0,3
1 Ä f  a s Km kj 108 UV 20 ! H- 'J :« .b >200 03

RB 605 rozvodnica ELKONfcKT s.r.o. R.V. 2002, Lz. 12001088. V i.  022/2002, IP30/20, So25A, 230/40ÖV
i a. \ prívod í  RS 1 6 na sVofkv P B uv 20 AYKY2ôx6 >200 0,3
\ 2, ! FAl Jšľsuvka 23ÖV kúpeľňa iS f ■ u ô CYKY.302,5 >200 0,4

1 3- ! FA2 ?3Su*'ky 2ÜÖV (¿by LSE B10 m ím o m >200 0,5
j 4, I faI sveteíny vývod izby LSE 16 AYKY2B *2.5 >200 0,6

5. f  fá4 iisyvkp 230v ¡¿bv LSE ! 810 AYKY2Bx4 >200 0,5
6. FA5 svetefný vývod WC-kúpeMa LSE i 86 ICWYÍCKI.5 >200 0,5

1 RB 606 rozvodnica EUKONFKT s.r.o. R V. 2002, č.z. 12001088, V i.  022/2002, IP30/20, Sn2SA, 230/400V
! 1. prívod z RS 1.6 na svorky RB IJV 20 í AYKY2Bx6 í >200 0,3
1 j J FAl zásuvky 230V izby LSE B10 AYKY2Bx4 >200 0*5
J * FA2 ,’ ásuvky 230V izby r LSF B10 AYKY2Bx4 f >200 0,5
4.. FA3 svetelný vývod izbf LSE 86 AYKY2Bx2,5 >200 0,8
S, F A4 zásuvka 230V izby tSE 810 CYKY3Cx2 S : >200 0,,3
6. FAS svetelný vývod WC-tópelňa LSE 86 CYKYBCxl S >200 04S
RB 507 rozvodnica ELKONEKT s r.o. R V 2002, ŕ .? 1200100g V ,t Q22/2002, IP3G/;h* ln25A,230/400V
1 prívod j í RS 1.6. na svorky P,B UV 20 AYK¥2Bx6 >2re> 0,3

: 2 FAl zásuvky 230\ izby ľ LSE B10 AYKY28X4 >200 0,5
. 3. FAl lésuvky 2.30V izby LSE B10 AYKY2ÖX % >200 0,5
| 4. FA3 wetulny vývod tefay LSE 86 >200 0,8
; s- FA4 zastjvka 230V kúpeiňs LSE B10 C¥KY3Cx2,5 >200 0,3
! 6. FAS svetelný vývod WC-kúpef'ňa LSE 66 CYKY3Cxt,S. >200 o.s

RB 608 rozvodnica FLKOMEKTs.r o R V, 2002, čX  12003088, V.L 022/2002,: IP3Ö/20, SnZSA, 230/400V
1 ZHORF^Y

U L
3.
4, í
S. i
6. ~ r ...........

R K Kuchynka rozvodnica bez štítka
j 1. prívod z RS 1 6 na svorky M U V 20 AYKY2BxlO >200 0,3

2 FAl 1 digestor UV 10 j AYKY26x2,5 >200 0,4
| 3. FA2 i rezerva UV 10
! 4,1----- FÄ3- svetelný vývod kuchynka UV 16 AYKY2Bx2,S >200 0,5 f
! 5, í F A4 1ľň'ijv«,,! 230V U V 1.6 AYKY2ÖX4 >200 0.5 I
: S.. | PAS ! zasuvka 230V uv 1 16 AYKY2bx4 >200

5, poschodie ľavá strana ,

RS 1.5 v.č. 1/Vlli, r.v. 1982, In 20A, IP 40/20, výrobca Pozemné stavby Bratislava t .
1, prívod i JOBl na svorky P, 51.5 f -'i f '•'(■>*25 >200 ;j o~3...:•
2, ä FAX kuchynka IJV 20 >too f 0,3
j, f  A2_ bi, s.krf 5ij5 uv .20 AYKY2BX6 . m  j

s



Označenie vývodu, rozvádzača
Typ

istenia
istersie

(A)
Typ

vedenia
iioíaírtý

odpor
ÍM fi)

imped,
Slučka

im
4. FÁ3 bunka 506 UV 20 AYKY28x6 >200 OJ
5, FA4 bunka 507 1JV 20 AYKY28x6 >200 0,.3
6. PAS bunka 508 UV 20 ■Y2Bxfr »200 03
RB 505 rozvodnica ELKONEKT s.r.o. R.V, 2002, Č.2. 12001088, V.č. 022/2002, IF30/20.. lr>25A, 23Q/400V
1. prívotl z :R5 1 S tkt warky RB ijy 20 AYKY2.BX6 >200 0,3
2. FA Eásuvka 230V kupel-ia t SF BIG CYKY3Cx2,5 >200 0,4
3. FAľ zásuvky 2 30V zby ISE 810 ÁYKY28X4 >200 0,5
4. FA3 svetelný vývod izby tSE B6 AYKY2Bx2,5 >200 0,6
5, FÄ4 zásuvky 230V izby 1 SF B10 AYKY2Bx4 >200 0,5
6, FA5 svetelný výved WC-kúpetň-a LSE Bfa CYKY3C >200 03

1 RB 506 rozvodntea .ELKQNERTs.ro R V 2002 - i  12001QSR i/ l 022/2002 lP30/2C <n25A,2Í0/40GV
1 i . prívod i  RS 1,5 na svorky RB ! UV 20 AYKY2B*6 >200 0,3
i 7 d. < FA1 zásuvky 230V Izby LSE 810 AYKV2B*4 >200 6,5

3. FÄ2 zásuvky ? SOV izby , LSE B10 AYKY2Bx4 >200 O.,S
I .4. FA3 svite iný vývod « LSE 86 ÄYKY2Bx2 5 >200 0.8
j S- FA4 zasuvka 230V Izby LSE bio CYKY3Cx2,5 -200 03
j 6, ľ FA:5 svetelný vývod WOkúpelňa LSE R6 CYKY3Cx.l,5 >200 0,5

RB SO 7 rozvodní« ELKONEKT u  o J  V ¿002, c f 1200108», V.c 022/2002, iP30/20 ln2SA,230/4QGV
l . : prívod ľ RS l 5 n,i svorky RB UV 20 AYKY2Bx6 >200 0,3
2, FA1 zásuvky 23QV >iby LSE B10 AYKY28x4 >200 0,5
3. FA2 -\iSUvkv 23QV tžby t$E B10 i Ä¥ÉÍ¥2:Sx:4 >200 0,5
4. FAl svetelný vývod izby LSE 86 AYKY28x2,5 >200 0 8
5, FA4 zásuvky 230V zby LSE. B Hl CYKY3C#2,5 >200 0,3
6 FAS Svetelný vývod WC-kupelňa LSE B6 6YKY3€xl,5 >200 0,5

1 RB r.np rowtf^rt ca LlkCNKT s r n ¡í V 2002, U  12001088, V.c, 022/2002.1*30/20 lľs25A» 2 30.400V
i 1, prívod 2 RS 1,5 na svorky R8 UV 20 AYKY2Bx6 >200 0,3

7 FA1 zásuvky 230V ¡¿by ISE »10 A¥K¥28x4 >200 0,5
i FA2 Zásuvky 23DV izby LSE. 810 A ŕ K Y2 8x4 >200 0,5
4.:. FA3 svetelný vývod teby LSE B6 AYKY2Bx2,5 >200 0,8
5. FA4 zásuvka 233V ilby LSE B10 CYKY3Cx2,5 >200 0,3
6 MS svetelný vývod WC-kúpefňa LSE 18 cYKyacxi.s >200 0,5 I
RK (uchynkd rozvodmta bez štítka
1 prívod Z RS 1.5 na svorky RK UV 20 AYKY2Bxl0 >200 03  i
2, F i l digestor UV U M M í m s >200 0,4
3, FA2 rezerys UV 10 ......~|
4. FA3 svetelný vývod kuchynka ÚV 16 AYKY2Bx2,S >200 0,5 |

r m zasuvka 230 Y UV 16 ÄYKY2BxÍ j >200 0,5
6. FM zásuvka 230V UV 16 AYKY2Bx4 >200 0,5
rt pcBchodíe favi Strana
RS 1,4 y c, 100/1, r.v, 1982, ín 20A, l*> 4Q/2o yýrobí a r yzetrmé stavby Bratislava
J.., \}' vi: : z JOB1 na svorky RSI.4 UV 20 AYfC¥4ix25 >200 0,3
1 í FA] kuchynka: UV 20 AYKY2 BxlO >200 0,3
3 FA2 bunka 405 UV 20 AYKY2Bx6 >200 0.3
4. i FA 5 bunka406 UV 20 AYKY20X6 >200 0,3
5. i FA4 bunka 40? IJV 20 AYKY2Bx6 >200 0 í
15, i ¡. bunka 408 UV 20 AYKY2Bx6 >200 OJ 1
RB 405 mm® rfníca ELKONEKT s.r.o. R.V. 2002. č.í. 12001088, V r. 022/2002. IP30/2Ó' in2SÁv23íÓMQÚV...
1, j s m á l i RS 1,4. na svorky ftô IJV i 20 AYKY2Bx6 • * 0,3
2, | FAl | zásuvka 2 30V k úpel ň a LSF B10 CYKY3Cx2.5 >200:' - 0,1

FA2 | zásuvky 230V iiby LSE BIG. A¥KY28*4 j >{o s t : 0,5 •" , !
— - r— ■,



Označenie vývodu, rozvádzača
T¥í>

S trm i
Istenie

(A)
Typ vedenia izolačný

Odpor
(MO)

Imped.
slučka

(01

1 4. FAi svetelný vývod izby LSE B6 AYf\Y2Bx23 >200 0,5

5, FA4 zásuvky 23úV k  by LSE 6 10 AYKY2BX4 >200 0,5

6, FAS svetelný vývod WČ-kúpelňa LSE 86 CYKY3Cxl,5 >200 W ĺ () r-
MS 406 ro2VodfMca EtKONEKT s,r.o tt V 2002, č.?. 12001083, V,č. 022/2002,IP30/20, ln25Á, 230/400V
t prívod 2 RS 1.4 na svosky PB i UV 10 AYKY2Bx6 >200 0,3
2, FAI zásuvky 230V fiby 1 LSE l_ 810 AYKY2bx4 >200 0,5
3. FA2 zásuvky 2JOl izby i LSE B10 A¥KY2Bx4 >200 0,5
4. F AJ svetelný vývod izby LSk 8« AYKY2B*23 >200 OJ.
5. FA4 zásuvka 210V kúpelňa LSE 810 C¥K¥2Ex23 >200 0,5
6, FAS svetelný vývod WC-kúpelňa LSE B6 CYkY’.Cxl ct >200 j 0,5

i m  407 rozvodnlca ILKONFKT s.t.o. R.V 2002» í  i  12001088, V,£ 022/2002, IP3Ú/20, MISA, 230/400V
.1. prívod 1 z RS 1,4 na Svorky RB UV 20 AYK¥2Bx6

>200
0 3

2 FAI zásuvky 230V izby L5E 810 A¥KV?B\5 >200 0 3
f 3 FA2 ?ás ivky ? 30V i by LSE 810 AVK¥2B*4 >200 0,5

4, FA3 svetelný vývod izby LSE B6 AYKY28x2,5 >200 0,8
5. FA4 zásuvka 23.QV kúpelňa LSE B10 L ¥KY2Bh2,3 »200 0 3

j 6. FAS svetelný vývod WC-kúpelňa LSE 86 CYKV3Cxl3 >200 0 3
R B 408 m zw t r.ica ELKONFKT s r o H V, 200?, £ z 12001088, V č 022/2002 lR0/2O, Ín25A 230/40GV
1, Dwod ,• RS 1 4 na svorky RB tJV 20 AYKY28x6 >200 0,3
2, FAI jasaví y 23CV i/hy LSE B10 AYKY2Bx4 >200 0,5
3, FA2 zásuvky 230V Ižby LSE 610 AY?CY28xA >200 0.5
4 FÄ3 svetelný vývod izby LSI B6 AYKY28*2,5 >200 0,8

, s. FA4 zásuvka 230V kúpelňa LSE B10 ÍY *V 2R ,2* >200 0 5
6 FAS svetelný vývod WC-kúpefňa LSE 86 CYKY3Cxl.,5 >200 0,5

j RK kuchynka t i»vodni< á íäfež štítka
I 1, pr ivod z RS 1 4 na svorky R K UV 20 AYKY?BxlO >200 0,3

5 FAI tugesior UV 10 AYKY2Bx2,t5 >200 0 4
3. FÁ2 rezerv» IJV 10
4. f  A3 s vet e I ný vývo d k u ch y n k a U V 16 AYKY2 0X2,5 >200 0,5
5 FA4 žásuvka 230V i UV 16 AY&Y2Bx4 >200 0 3
8» FAS zásuvka 230V j IJV 18 AYKY2Bx4 >200 j 0,5

j 3.poschodie ľavá strana
RS L3  v č ©/Vili r v* 1982* ’n 20A, IP 40/20, výrobca Pozetnrié stavby Biapslav 

i X, j pdVDd j i  JOB1 m  svorky RS 1 3- j ! AYKY48x25
3

>200 0,3
f 2, 1 fA i kuchynka UV . 20 AYKY2B*10 >200 0,3

ľ  f  FA2 bunka J C! 5 IJV 20 AYKY28X6 >21 *0 ■ 3
i 4, FA3 bunka 306 UV 20 f A¥KY2Bkô >200 0,3
[ A FA4 bunka SO? UV 20 AVKY?B<6 >200 0,3
| 6. ) FAS fauni! 308 IJV 20 AY.KY2.Bk6: >200 0,3

R B 305 rolvodníCi ELKONEKT í, r c «V  2002 c ľ 1200108?, V.č. 072/2002, ! »30/20, iráSA  230/400V

1 1 prívod z RS 1.3 na svorky R8 IJV 20 i AYK¥2Sx6 .t 0,3
1 2, FAI zásuvka 23GV kúpelňa LSE 810 CYKY3Cx2,5 >200 0,4

5| FA2 zásuvky 230V izby LSE B10 AYKY28x4 >200 0,5
1/4* ! FA3 svetelný vývod Si by LSE 86 AYKY2Bx2,S ■ 200 0,3
f S, I FA4 zásuvky 230'/ Izby LSE i 810 AY*r2B*'i 0 3
; g... | FAS svetelný vývod WC-kúpelňa [ LSE 66 CYKY3Cxl,5 >2í —  ,  03

RB 106 rozvodnica ELKONEKT s.r.o, R.V. 2002, t  z 12001088, V.č, 022/2002,11n ú / j B  HitSA, 2?n/4(WV
; 1. ; prívod | z RS 1,3 na svorky R0 j ¡JV 20 AVKY23M ,-200

2,: ! FAI ■ zásuvky 230V izby , Lbt BÍQ | AYKY2.8x4 j '-200 03
3 : FÄ2 1 «Iswvky 23#y izby IS i , RIO AYKYIBM >200 03



Označenie vývodu, rozvádzača
Typ

istenia
Istenie

|AÍ
Typ

vedenia
fxotaíný
Odpor
(MG)

imped, i 
slučka

'(OJ
í 4. FA3 svetelný vývod Izby LSE Bi ÄYKY2Bx2j5 >200 0,1 j
1 5, FA4 žásuvNa ? 30V kúpeľňa LSE B10 CYKY3Cx.2,5 >200 0,3

6, FA5 svetelný vývod WC kupelňa LSE 68 CYKYJCxlS >200 0,5 j
! m  307 rozvodnica EIKONEKT s,r o R V 2002, e x  12001088. V.č, 022/2002,! P30/20, ín25Ä, 230/40GV
í 1. 1 prfeoä 2 PS 13 na svo^y R8 IJV 20 T AYKV2Bx5 >200 0,3

2 FÁl zásuvky 2 3 Ä  ’ by LSE 810 AYKV2B* 4 >200 0,5
j 3, FA2 zásuvky 230V izby LSE i i o AYKV2Ba-} >200 05

L4- 1 rA3 svetelný vývod izby LSE B 8 AYKY2Bx2,5 >200 0,8
5 | FA4 /á$uvka 2 JOV kúpeľňa LSE B10 CYKY2Bx2,5 >200 0,3
f i .T FA5 svetelný vývod WC kupelňa LSE se t '« • JC- ' >200 0, 5

j RB 308 rozvodnica LlKONtkí s.r.o R V 2002 , . 12001088 V c 022/2002 1P30-20 )2$A: 230/400V
t prívod ľ RS 1,3 na svorky RB IJV 20 AYKYZBkô >200 0,3
2 TA i zásuvky 230V izby LSE 110 AVKV2B*4 >200 8  0,5

FÄ2 zásuvky 230V izby LSE B10 AYK¥2B*4 >200 1  05
4, FA3 svetelný vývod »¿by LSE 86 AYK:Y2Bk2,5 >200 ■
s f A 1 zásuvka 230V kupefňa LSE BIG CYK¥2Bx2f5 >200 I  0,3
6, m s svetelný vývod WC-kúpefňa LSE B6 CYKY3CxI,5 >200 j  0,5
RK kuchynka rozvodnica bez štítka
1.. privodí z RS L  3 na, svorky R K IJV 20 AYKY2Bk10 >200 0,3
í FÁl dígestor IJV AYKY2Bx2,5 >200 0,4

3, FÁ2 rezerva IJV 10
4, FA3 «feteíttý vývod kuchynka IJV 16 AYKY2Bx2.5 >200 0,5
5. FA# zasuvka 2 3G¥ IJV l i ÁYKY2Bx4 >200 o.s

1 6. FAS zásuvka 230V IJV 16 AYKY2Bx4 >200 í 0,5
2 post hodia ľavá strana
RS 1.2 v.č, 14/VII! r,v. 1982. In 20A, IP 40/20, výrobca pozemné stavby Bratislava
1. t •",* z JOB1 na svorky RS 1.2 ÄYKY4Btí5 >200 0,3
2. FÄl kuchynka uv 20 AVKYlixlO >200 0.3
3. FA2 bunka 205 u v 20 AYKY2Bx6 >200 0,3
4, Fä I bunka 206 ov 20 AYRY2Bx6 >200 0,3

f?5. FÁ4 bunka 20? (JV 20 AYKV2Rx6 >200 0.3
L PAS bunka 208 IJV 20 AYKY2Bx6 >200 0,3
j R6
; 1.

205 rozvodnica ELKGNEKT s.t o R V 2002. t i  12001088. V i  022/2002, IP30/20, ln25A J ViMrtfW
prívod i RS 1.2 na svorky RB IJV 20 AYKY2&XS >200 0,3

& . FA1 zásuvka 23QV kúpelňa lsc B10 CYKY3Cx2,5 >200 0,4
3. f  A2 zásuvky 230V izby LSF B10 AVKY2Bx4 .>200 0,5
4. FA3 svetelný vývod ixby LSE B 6 AYK¥2Bx2,5 >200 0,6
S. FA4 zásuvky 230V izby LSE B10 AYKY2BX4 : > 2 « 0,5
b. F 45 i Svetelný vývod WC-kupelňa LSE 86 “ CYK¥3Cxl,5 >200 0,5
RB 206 rozvodnica E IKON EXT s.r.o. R.V. 2002, č,ž 120oiosa, V.í. 022/ 200,2, f >30/20, ln25A 230/400*/

| | prívsá z RS 1.2 na svorky RB IJV 20 -200 M  0,3
2, 5 r a i zásuvka 230V izby ISE B1Ď ,ÄYKY2ÍxÍ >200 l l f  0,5
? FA2 zásuvky 230V izby LSE BIG AYKY2B»4 >200 0,5

. 4 FA3 svetelný vývod izby LSE B6 I AYKY2Sx2,S [ >200 0,8
í h . FÄ4 | zásuvky 2 30V kúpeľňa LSE B1.0 CYKY3C>(2,5 >200 ^ .. i u .
\ 6, i...,,......................j FA5 ( svetelný vývod WC kupelňa j ISE Hli ^ CYKY3Čxí,5 f >200 3 v  0,5 ‘ /  1

R.8J .aZ.Í?.zvodn*ca ELKONEKT s.r.o. R.V. 2002, c,z. 12001088, V.č 022/2002. iP30/20, !rjÍ5Aŕ230/40ÚV
| 1, | prívod i RS 1,2 na svorky RB UV 20 AYKY2B*6 [ >20Q 1 0,3 ' J
2. J FA 
3 FA2

zásuvky 230V j?by 
zásuvky 230V izby

LSI . 610 
■ p  ' B10

z. , * . 1 - l
AYKY2Bx*1 !

>200 0.5



Označenie vývodu, rozvádtača
Typ

Istenia
Istenie

{A} Typ vedenia
izolačný
odpor
mm

imped,
slučka

ffl)
1..4 ' FA3 I svetelný vývod izby LSE B6 AYKY2B<2,5 >200 0,8
1 5. FA4 z ^ iv jia  2SÓV kôptlltá LSE 810 CYKYSCx? S >2u0 0,3
i 6, FAS I svetelný vývod WC-kúpetna LSE 88 CYKYiCxl.S >200 j 0,5
i RB 208 rozvodnita B.KON£KTs,.r.o, R,V. 2002, c,z. 12 C01038,, V.f 022/2002, IP3Q/20, InZSA, 230/400V

1, prívod f z RS 1 2 na svorky yv 20 | AYKY2 Bx6 >200 0,3
2, FAI zásuvky2J0\ rb> LSE B1Q A í K /2 Bx4 -'200 0,5
3 PA2 | iáäuvky 230V 'izby LSI B10 AYKY2Bx4 >200 0(S
4 FA3 I svetelný vývod izby LSE B6 AYK¥2B<2 S >200 0,8
S FA4 | zásuvka 230V kúpelňa LSE B10 CYKY3C*2 S >200 0,3
6. FAS (svetelný vývod WC-kupelfta iSE B6 c m a c x i s > 2 0 0 0,5

RK kuchynka rozvodnica bez štítka
) 1. prívod i /  p \ I 2 iio svoféý Hk tiv 20 A> KYlBxlG >200

1 2' FAI 1 digpitof IjV 10 AYKY2Bx2,5 >200 U, 4
i 3 . FA2 f re » v a IJV 10

4 FA3 ' ‘.veťe'ny vývod kuchynka IJV 16 AYHY2B?í2 5 >200 0,S
5 FA4 zasuvka 230V IJV 16 AYKY2&K4 >200 0„5
Í T T  FAS f  íásuvka 230V .... _ u v ... 16 AYKY28x4 >200 Ď j S

1 poschodie íavá strana
RS 1,1 v,č, 14/Vlll r v 194*2 In 20A, fP 40 70, v ý r o b c a  Pozemne «stavby Bratislava
1 prívod z JOB1 na svorky PS L ] V> B ili >200 0,3

j a , Fä I  kuchynka IJV 20 CYKYiCx2,S >2U!) 0,3
3. FA2 j bunka 10S IJV 20 AYKY2Bx4 > 2 o f l 0,3
4 , FA3 búrite 106 u v 20 A TO B*2 5 > 2 0 0 0,3

[ 5 . FA4 bunka 207
■

2 0 AYKY2tí*4 >200 0,3
6

PH 1
FAS búrska 108 !iV 20 1 AVKV2Bk6 >200 0,3

35 rozvodnica ELKONEKT 5. r 0 R.V. 2002, f,z, 12001088 V č 022/2002, SP30/20 !n25A 210 ÍC0\
j 1 , p m  o d  1 ?  R S  ] 1 r i d  s v o r k y  RB IJV 2 0 A\KY2B*b >200 OJ
r  2 FAI ; zásuvka 230V kúpelňa LSE 810 CYKYJCxž.íí >2tK5 1 0,4

3 . FA2 zásuvky 230V izby LSE B1.0 AYKY2bx4 >200 0,5
4. FA3 svetelný vývod izby U f B6 AYKY2Bx2,5 >200 0,6
5- FA4 i zásuvky 230V izby LSE B10 AYK¥28x4 í >200 0,5
6. FAS svetelný vývod W f Kupelňá LSE B6 CYKY3Cxl3 >200 0,5

RB 10$ íozvocfnlca CLMONEKT s.r.o. R.V, 200 
i  prívod ? RS 1 t na swóŕky RB

2. U . 12001088. Vx 022/2002,1 
IJV 20 AYKY2Bx6

>30/20, in2 
...>200...

SA, 230/400V
o T

2 FAI i zásuvky 23QV aby LSE B. 10 AYKY2Bx4 >20<3 0.5
3, FA2 j žásuvky 230V Izby LSE 810 AYKY2Bx4 >200 0,5

I 4. j FA3 j  syétllrtý vývod izby LSI B f» AYKY2Bx2,5 >200 0,8
S f Ä4 ?usuvka ?JOV k ú p e » LSE i B'.O CYKV3Cx2,5 >200 0,3-
6 FA5 i svetelný vývod WC-kápsfa L5É 66 T c t & X Á f i >200 O.. 5

I RB 10? rezvodniea ELKONEK? s r 0 R v ¿002, č ľ 12001088 V t  022/2002 II330/20, ín25A, 230/400V
1 t prívod j z RS 1,1 na svorky RB UV j 20 ÁYKY2B»6 >200 0,3

2, FÄI ¿asusŕky 23ľ <J zb,* LSE 1 810 A Ä20K 4 >2£0 0,5
: 3, , rA2 i id^uvky 230V izby LSE 810 AYKY28S4 >2 do 0,5

LSF B6 >200 0,8
1 S- | FA4 I lésuvka 230V kýpefňa LSE B10 €¥K ¥35X2,1 >200 0,3

rA*> 1 svetelný vývod WC-kúpeíňa 15 L i 86 CYKYSCxljS 1 >200
RB 108 rozvodnica ELKONEKT s . r . o .  R.V, 2002, ti. .12001088. V.č, 022/2002, IP30/20, ln 2 ^ ÍW 4 Ô 0 >
1, prívod | 1 R,S 1.1 na svorky RB IJV 20 AYKY2BxG f >200/ T  ' 0 i  *
2. F-U | zásuvky 230V íiby LSE B10 AYKY2Bk4 T "  >20tí í 0,5 ". •
3. j _r A2 zásuvky 23GV .feby LSE B10 ÄYKY28x4 >2M l ’ __as j



Typ telenie Typ vedenia izolačný Imped.
Označenie vývodu, rozvádzača istenia (A) odpor stužka

{MQ\ M
4 FA3 $ve?elny vývod izby ISE B6 AVKY2B*2,5 >200 0,8
5. FA4 [ zásuvka 230V kupelňa LSE B10 CW5Cx2,S >200 0,3
6. FA5 i svetelný vývod WC-kupelrta LSE B6 CYK¥3Cxl,5 >200 0,5
H poschodie pravá strana
.¡OP2 R ventilátory pravá strana v.c. 11/V, r .v. 1984, In 6A, äP 40/20, výrobca Pozerr ne stavby Bratislava
1. prívod 1 z JOB2 na svorky R veirt. UM 17/3 AÝKY4B*6 >2on 0,1
% FAl. | ventilátor 1 UM 0,9/3 AVKY4Ha2,S >200 odp
3. - í 1 ventilátor 2 J1K50 0,9/11 AYKY4Bx2 5 >200 od p
4, FA3 rventíiátor 3 1TM 0,9/3 AYKYABxŽjS >200 ód p
5. FA4 i ventilátor 4 UN 0,9/3 AYKY4Bx2,5 >200 odp
6, FU1 j SA1 E27 6 AYKY2Bx2,5 >200 odp
7, ru2 Í tÄ l j ~Jrh& E 27 6 AYKY2B*2,5 >200 •jdp

j 8, FU3 | SA3 £27 6 AVKY2Bx2,5 >200 odp
1 9, FU4 I SA4 E27 6 AYkY2B<2.^ >200 odp

oschoriiŕ pravá strana
PS 2,8 v i .  16/V, r v, 1982» In 20A IP «10/20 vyrobí a Poi<*mne stavby Bratislava
1. prívod i  1062 na svorky RS 2 3 AYK¥4Bx25 >200 OJ
2. FAl • búrska 801 UV 20 AYKYZBxfe >200 0,3
3 FA2 j bunka 802 UV 2 i AYKY?Bx6 >.200 0,3
4. m bunka HO i UV 20 Ä¥KY28*8 >200 ÚJ
5. FA4 | bunka 904 m 20 A¥kY2Bx6 >200 0,3
6. F « j kuchynka m 20 AYKYZBxlO >200 0,3
RB 801 rorvodmca FtKONFK í s r p R v 2002, ŕ z 12001088, V i.  022/2002, IP30/2G, W25A, 230/40QV
1. prívod / RS 2.8 na svorky RB UV 20 AYKYLB>d >200 0,3
2, FAl zásuvka 230V kupelňa LSE B10 CYKYÍCx2,5 >200 0,4
% PA2 lásuvky 230V aby LSf 810 AYKY2Bx4 >200 m

ŕ AJ | svetelný vývod izby LSE B i ÄYKY2Bx2,5 >200 0,6
FA4 1 zásuvky 230V aby LSE B10 AYK¥2ix4 >290 0,5

b FA5 ( svetelný vývod WC-kúpelňa LSE B6 CYKV3€kl,5 >200 0,5
l RB 802 ro,ívodnica ELKONEK7 s.ro R V 2002. r i  12001088 V č. 022/2002, IP30/20, ln25A, 23Q/4GOV
| í. prívod z RS 2.8 ng svorky RB UV 20 AVK f2h *6 >200 0*3
í j  I ¿„ F ' zásuvky 230V ¡/by LSE 810 AYKY2Bäe4 >200 0,5
1 3, FAl 1 zásuvky 230V izby LSE B10 AYKY2Bk4 >200 0,5
( A, m  1 : svetelný vývod izby tsc BB AYKY2Bx2,5 >200 0,8

5. zásuvka 230V kúpeľňa LSE RIO CYKY3Cx2,5 >200 0 3
6, i v . svetelný vývod WC-kúpelňa LSE B6 C¥KY3C«sl,5 >200 0,5
RB 803 fozvodnica E IKON E KT s.r.o. R.V. 2002, C.t, 12001088, V.č. 022/2002, IP30/20, InZSA, 230/400V
I . prívod ! t RS 2.8 na svorky RB UV 20 f  AYKY2Bx6 >200 0,3
2 FAl zásuvky 230Vizby LSE 810 AyKY2B>4 >100 0,5
3. FA2 zisuvky 23GV izby Si™ 1 B10 ■ AYKY2S>í4 >200 0,5

U FA3 t svetelný vývod izby ISE B6 AYKY2Bx2,5 >200 0,8
i 5, V  i zásuvka 230V kupelňa LSE 810 CVKV3C x2,S >200 0,3

6. ■ i svetelný vývod WC-kúpelňs LSE B6 CYKV3Cxl,Í >200 0,5
RB 804 rozvodWCÉ ELKONEKTs r n H v 2002, £ z 12001088 V c 022/2002, ÍP3G/20, Ín25A, 230/400V
1. Prívod Z  RS 2,8 na svorky RB UV 20 AYKY2Bx6 >200 03
2, FAl ¡zásuvky 23 OV izby LSE MQ ! AYKY?8m1 >200 0,5
: FA2 j zásuvky 230V izby ISE B10 . , ■ ■ . ; >200 0.5
4. FA3 J svetelný vývod izby LSE 86 AYKYlixljS >200 o s  • ľH
5. FÄ4 1 zásuvka 230V kupelňa LSE B10 CYk\ x' >200 / ..
6, FÁ5 svetelný vývod WC-kup *lrta m __m CYKA ' - i >200 í • -............ r , 0.5 i



Oinaôenie vývodu,, rozvádzača
Typ

Istenia
Istenie

P
Typ vedenia 1 IžOlléný 

odpor 
í MO) 1

Imped,
slučka

(Q)

RK Stachynka rorvodrura hpz štítka
i, | prívod i t H'j ľ  F 'i i i  vo * y RK IJV 1 20 ä AYKY28xlO >200 03

■ FÄl ¿¡gestor K . 10 ÁYKY28x2,5 >200 í  4

E -  - re?erva uv 1C -
4. RAB svetcíný vývod kuclíynka liV 16 AYKY2Bx2,5 0,5

1 5, FA4 zásuvka 230 V uv 16 AYKY2Bx4 >200 0,5

■ b FA5 ¿chuvka 2 30V yy 16 AVKY2Bx4 >200 0,5

7.pOiCtiGílle pra vá si ra na
Í Ti S 2,? v,č. 9/Vili, r v l% 2, to 20A, 40/20 výrobca í’osemné stavby Bratislav,

prívod í  jOB3 na svorky RS2.7 i IV 20 AYKY4Bx25 >200 0,3
FAI kuchynka IJV 20 AYKYZBxlO >2:00 0,3

3 FA2 bunka 701 UV 20 AYKY2Bx6 >200 0,3
: 4. FA3 banka 702 IJV 20 AYKY2Bxq >200 03
! s FÄ4 bunka 703 1 j v 20 AYKY2B® >200 0.3
!
1 6, T A5 b y n k a 7 Q A uv 20 AYKY2Bx6 •> á. í)u 0,3
i RB 701 rozvodničd ElKOMEiCT S.r.o. R/V, 2002, 12C¡¡1088. V c 022/2002, i PI10/»* W:2SAŕ 2 30/4 CO V
ľ l . pisvod | |  F® 2 7 na svorky RB IJV AYKTIBxé >200 0,3
! tl m sásuvka 2 SOV kúpťftfts LSE B10 CYK šgg jj- >200 0,4
i 3, Ä aéF ilsyvky 230V teby 15 E A¥tLflfBx4 jlŕ-VJiT- 0! 3
t 4. FA3 l^ytiž lný vývod íJitf n B6: AYK.Y2ix2,<S >2tW 0,6

r A4 JÍ30V ¡¿by LSF B10 AvKY2ti x4 >200 0,5
-A5 svetelný vývod WC-kuptlfla 86 c w n c x l  5 O-c . ..q | ....H

1 [|Q 702rorvednica FLKONFKTBr.Q R V 2002f c,z. 12iKI108S, V č. 022/2002, IP30/20, in2SA, 230/400V :
í i . prívod B  RSÄj.7 ry svpHy RB ■ E ľ B A:YKY2 Bk6 0,3
Ij n: FAi zásuvky 230V izby LSE H1 0 MITV ¡S a k a "- >200 0 5
: 3. F íHZ zásuvky 2B0\ izby LSF: B10 AYKY2&X4 >200 0,5

4. f  A3 svetelný vývod izby LSF B6 AYKY2Bx2,S >200 0,8
5. lásuvks 230V kúpelňa LSE B10 CYKY3Cx2,5 >200 0,3
6. F A5 svetelný vývod WC-kúpelna LSE 86 ■CYKY3Cxl,5 > £ 00 O.s
R B 703 rozvodníca t IKONE KT s r o R.V 2002, č,z 12C»1088, V Č. 022/2002, IP.30/20, |n25AÍ 230/400V
i- prívod 2 RS 2,7 na svorky RB IJV 20 AYKY2Bx6 S B ) 0 i
2, FAI ¿ásuvky 230V ¡¿by LSE 810 AYKY2BX4 >200 0,5
j FÁZ zásuvky 230V aby LSE e io AYKY2Bx4 >200 0,5
4. PA3 w ete ln l vývod izby LSt B 6 AYKY2Bx2,5 >200 0,8
5. f*   ̂r A4 zásuvka 230v kupelňa M U B10 CYKY3Cx2,S >2íX.) 0 3
b. FA5 svetelný vývod WC kupelňa LSk B6 CYKY3Cxl,5 >200 0,5
R B 704 rozvc)dnica EtKONEKT s.r.o. R,V 20C2, C.2. 12C>01088, V |  022/2002.!P30/20, In25A, 230/400V

prívod 2 RS 2.7 na svorky RB IJV 20 ÁYKY28x& >200 0,3
FAI zásuvky 230V izby l5£ B10 AYKY2Sx4 >200 0 5

3. |A2 zásuvky 230V izby m v M B10' AYKY2Bx4 >200 0,5
4. FÄB svetelný vývod aby i LSE B b AYKY28x2,S >200 0,8
S. f Á4 zásuvka 2 30V kupelňa LSI BíO CYKY3€x2,5 I  3MJ»>p 03
6« F A S svetelný vývod WC-kupslňa LSF B6 CYKY30.1.S 0,5
R K kuchynka rozvodníte bez štítka
1 prívod Z RS 2,7 na svorky R K U V 20 AYKY2BxlO >200 0,3

I a| digestor IJV 10 Ä YK ¥2 8x2,5 >200 0.4
3 FA2 rezerva IJV | 1 í
4 FAI svetelný vývod kuchynka uv 16 AYKY2Bx2,5 >200 / .0,5
5. t“M 4 zásuvka 230 V IJV 16 AYKY2ÔX4 > '7 QQ f 0,5
6. PAS zásuvka 230V < i v 16 AYKY2Bx4 >20(1 0 **



t Typ Istenie Typ tniiačrtý Imped.
Označenie vývodu, rawadíačf Istenia (AJ vedenia odpor s klíka

í MO} im
6.poschodie pravá strana
"S 2,6 v č 15/VIII, r.v. 1982, In 20A, IP 40/20 , výrobca Pozemné stavby Bratislava !
1

... “
prívod t  jOB2 na svorky RS2 b IJV 20 AYKY4Bx25 >200 0,3

■ FAi kuchynka 1JV 2:Q AYKľYŽBxlO >200 0 3 1
3, FÄ2 bunka 601 I1V 20 AYKY2Bx6 >200 0,3
4. FA3 bunka 602 uv 20 AYKY2Bx6 >200 0,3
S. FA4 íuinka 603 yv 20 -..ŕ, >200 0,3

í 6, FA5 bunka 604 uv 20 AYKY2BX6 >200 0,3
RR 601 razvPdmca ELKONEKT s,c.o. R,V, 2002, č .z, 12001088, V,tl  022/2002,1P30/20, ír>251 2 30/400V
1, prívod i  RS 2,6 na svorky BB UV 20 i A¥KY2ňx6 >200 0,3
1. FAI ? «suvka 130V kúpeli ? LSF BlO CYKY3Cx2,S >200 | | Í
i* ľA2 zásuvky 230V Izby LSE B10 AYKY2Bx4 >200 03
4 FA3 svetelný vývod izby LS£ B6 AYKY2Bx2,5 >200 0,6
S. FA4 zásuvky 230V izby LSE 810 AYKY2BX4 >200 O., S
Ú. FA5 svetelný vývod WC-kúpelňa LSE B i CYKY3CX 1,5 >200 0,5
RB 602 rozvod n ica ELKQNEKT s.r.o. R.V 2002, č.z. 12001088, V.č. 022/2002,IP3G/20, lrs2SA, 230/400V

prívod t RS 2,6 na svorky RB UV 20 A¥KY28x6 ,-200 0,3
FAI zásuvky 30V ¡íjy LSE 010 AYKY2Bx4 >200 0,5

s. FA2 zásuvky 230V izby LSE B10 AYKV2Rx4 >200 0.5
4 FA3 svetdnv vývod izby LSE e b A¥KY2Bx2,,S >200 08
5, FA4 Msuvka 230v kupelňa LSE BlO CYKY3CxŽ,5 >200 0,3
6. FAS ' svetelný vývod WC kupelňa LSE B6 CYKY3CxJ,5 >200 Ô, 5
R B 603 rc.vvodntca ELKQNEK' s. r o. R.V. 2002, c z, 12001088, \ 022/2002 IP30/2C in25A,230/4JOV
t . prívod z RS 2 6 né svorky RB UV 20 AYKY2Bx6 >200 0,3
7 FAJ zásuvky 23®/ Izby LSE BlO AYKY2Bx4 >200 0.5
3, FA2 zásuvky 2 3QV izby LSE BlO AYKY20X4 >200 0,5
4. FAi svetelný vývod tzby m AYKY2Bx2,5 >200 0,8
S, FA4 zásuvka 2 50V fcúpelňa LSE BlO CYKv3Cx?,5 >200 0,3
6, FAS svetelný vývod WC, kt \ eiňa LSF 86 CYKY3Cxl.5 >200 0,5
RB 604 roivocfnsca ELkOMOCľ s r d R v . 2002,L l  I2001UKH, V \  022/2002,1P30/20, ln25A, 23Ó/400V í l

! 1.. prívod r RS 2,6 na svorky RB iiv 20 AYKY2§3# >200 0 ^
_ FAI zásuvky 230V tzby LSE BlO AYKY2ô*4 >200 0 5 1
3, m i zásuvky 230V tzby LSI BlO AYKY?Bx4 >200 0,5 “ 1
4. hV svetelňý vývod Izby LSE 86 AYKYľň^.r- >200 0,8
5. FÄ4 záiuvka 230V kupelňa LSI BlO CYKY3Cx2 5 >2 - >
B FA5 svetelný vývod WC kúpelňa LSE 86 CYKVJC* 1,5 >200
RK kuchynka rozvodnfea ber štítka

í. i prívod 2 ftS 2.6 na svorky fiK UV 20 AYKY?fMC >200 0,3
i -J ■ &<[...... FAI d ¡gesto r UV 10 ayky; b>2,5 >2 • 0,4

3, FÄ2 rezerva m 10'
4. FAi svetelný vývod kuchynka uv 16 AYKY2Bx2 S > im Ú,h
5., FA4 zásuvka 230 V uv 16 AYKVŽBX4 >200 0,5
6. | FÄ5 zásuvka 23QV uv 16 AYKY2BK4 tí 0 S
i  poschodie j
Rb 2.5 v,£ 11,ÍVlit, r.v, 1981:, tr» 20Ä, IP 40/20, výrobca Pozemné stavby Bratislava
1. z JOB2 na svorky RS2.S uv 20 ÁYKV4ŠX2S >200 0,3
?’*■ FAI kuchynka IJV 20 AYKV2BxX0 >200 ,
3, FA2 i bunka 501 uv 20 AVKY2B>6 >200 O.i
4,

~5.
FAI b m 20 AYKY2Bx6 >200 0,3
FA4 b i uv 20 AYKY2Bx6 >200 : ; 0,3



Gíflícgrtie vývodu, rozvácfeafia
TVP

istenia
Istenie

fA)
Typ

vedenia
Izolačný
odpor
(MO)

tmped.
slučka

m
6, PAS i bunka 504 UV 20 AYKY2Bx6 >21» M ....
RB 501 rggvodnica ¿LKONEKT s,r o R,V 2002, U  12001088 V i 022/2002,1 >30/20, ľi25A, 230/4Q0V

j L prívod z RS 2.5 na svorky RB IJV 20 AYK¥2Sx8 >200 0,3
1 2, FÁ1 zásuvka 23GV kúpefftô LSE B10 CYKY3Cx2.,5 >200 0,4
(3 - FA2 zásuvky 230V izby LSE B10 AYKY2Bk4 >200 0,5

4. FA3 svetelný vývod izby LSE B6 AYKY28x2.5 >20U 0.6
S. FA4 zásuvky 230V izby LSE 310 AYKY2Bx4 >200 05
6. í A5 svetelný vývod WC-kúpelňa LSE ! B6 CYKYáCxlJ >200 Oj 5
RB 502 rozvodníš j ELKONEKT s.r e R V 2002, r  z 1200108b, V č, 022/2002. i "53Q/20, InÄSÄ, 230/400V 1
t. prívod j ? RS 2,5 na svorky RB ÍJV 20 AYK'.2Bxb »200 0,3
2, FA1 iásjjvky I30v n by LSF B10 AYKY2tíx4 >200 0,5

f 3, FA2 zásuvky 210V izby LSF 810 AVKV2B'<4 >200 Oj 5
4 FA3 š svetelný vývod izby LSE B6 ’ . . . >200 0,8
í» r A j zásuvka 23GV kúpeiňa L5£ B10 CYKY3Cx2,5 >201) 0,3
6, PAS | svetelný vývod WC kúpeiňa LSE 8© CYKY3Cxl,S >200 0,5
RB 503 rozvodníca ELKONEKT s.r.a, R.V 2002, č ľ  120GJ088 V c 022/2002, i ^30/20, !n25A, 230/400V
1, prívod ' z Rh 2 5 f>.» svorky RB IJV 20 AYKY2BX0 >200 0,3
2, FA1 , zásuvky 230V izby LSE BIG- AYKY2BX4 >200 0,5
3, r A2 ' zásuvky 230V izby LSE B10 AYKY?Bx4 >200 0,5
4, FA3 j svetelný vývod izby LSF tib AYKY2Bx2;S >200 0,8
5. f A4 iásuvka ? 30V kupelňa LSE 810 CYKY3Cx2J >200 0,3
6, FAS I svetelný vývod WC-tópelňa LSE 86 CVKY3Cxl,5 >200 0,5
RB 504 rozvod nie a EtKGNfcKT s.r.o R,V. 2002, ŕ.z 12001088, V.č, 022/2002,1P30/20, Jn25A, 230/400V
1, prívod i R*í 2.5 m  svoiky RB IJV 20 AYKYľBxS >200 0,3
5 FA1 ! zásuvky 230V izby LSF a 10 ■ k Bx4 >200 0,5
3- FA2 zásuvky 230V izby ISE 810 AVKY2 Bx4 ’>201.« OJ
4. FA3 svetelný vývod izby LSE 86 AYKY2Bx2,5 >200 o,s

[S. ľ Ad zásuvka 2 30 V kúpeiňa LSE B10 CYRY3C.x2,5 >200 0,3
j 6, FAS : svetelný vývod WC-kupeiňa LSF B6 CYKYJCxlJ >200 0,5

RK kuchynka rozvodnite bez štítka
j 1, prívod ! i  RS 2.5 na svorky RK UV 20 AYKY2Hk1U >200 0,3

2, f  A1 digestor uv 10 AYKY2Bx2,S >200 0,4
3, FA2 rezerva UV 10
4 FA3 i svetplný vývod kuchynka MV 16 AYKY2B\?,S ••200 0,5
s. FA4 1 zásuvka 230 V UV 16 AYKY2Bx4 >200 0,5
6, CA5 zásuvka 230V uv 16 A¥KY2Bx4 >200 0,5
4.poschodie pravá strana
RS 2.4 v.č. 3/VIH, r.v, 1982, In 20A IP 4 ŕ, ’’O výrobja Pi sta Bratístem
1, prívod j i  JOB2 na svorky RS2.4

■i AYKY4Bx25 >200 0,3"1 FA1 : kuchynka uv 2 AY(CY2Bxl0 >200 03
3 FA2 . bunka 401 IJV 20 AYKY2Bx6 >200 OJ
4. FA3 bunka 402 uv i AYKYiBxb J >2 1,3
5 FA4 bunka 403 !JV j 20 AvKY2Bxb 0,3* I
6„ | FA5 bunka 404 20 ÁYKY4Bx25 1 >200 í OJ
RB 4101 rozvodnia* ELKONEKT s.r.c. R.V. 2002, č.z. 120 31088, V i,  022/2002, IP3G/2Q, Írs25ŕý 230/4Q0V
i. j prívod i z RS 2.4 na svorky RB UV 20 1 A¥fCY2Bx6 i ■ ’•< 0,3i . FA1 zásuvka 2 30V kúpeiňa LSE 310 CYKY3Cjt2,ŕS i >200 f , q a '-" •<
3, FA2 zásuvky 230V izby LSI B10 AYKY2Bx4 T ”  >200 J ' 0,5
4. ; FA3 svetelný vývod izby LSE i B6 Af'KY2B».2 5 >200 7 ’ 0,6
M FA4 zásuvky 23QV izby LSI 1 B10 AYKY2B* >200 OJ



1 Typ
Omačeniô vývodu, rozvádzača | istenia

istenie
(A)

Typ
vedenia

izolačný
odpor
(M05

imped.
slučka

(0)
fc 
R B

r FA5 svetelný vývod WC-kúpelfla ISE B8 CYKY3Cxl 5 >200 0,5
«32 rozvodnica ELKONtKT s.r.0, R.V 2002, U . 12001088. V ŕ 022/2002, i»30/20, MSÁ, 230/400V

1, prívod l  RS 2.4 na svorky RB m 20 A¥KV2Bh6 >200 ._ 03 _
2 FAI zásuvky 230V izby LSI B’ O AYkY2Bv4 ľ  >200 0,5

\ 3. FA2 zásuvky 230V izby LSE B10 ÄYÍY2Bx4 >200 0,5
4. F A3 svetelný vývod ¡¿by LSE 66 AVKs 2bt2,5 0,8
5. FA4 zásuvka 230V kúpelňa LSI: r  fllO CYKY3Cx2,5 >200
6. FA5 svetelný vývod WC-kúpefňa ISE Qh CYKY30d,5 >200 0,5
RB 403 rozvod rúca ELKONEKT s,r,o R.V. 2002, č.z, 12001088, V.c. 022/2002, 1P30/20, ln25A, 230/400V

1 1, prívod t RS ? 4 <ú svorky RB uv 20 ' ÄYKYŽBxS >200 0,3
1 2. FA1 zásuvky 2-M3V tzby h IM 810 AYK¥2Bx4 >200 0,5
| 3. F A 2 zásuvky 2 30v' tzby LŠÉ B10 AYKY2Bx4 >200 0,5

4. F A3 svetelný vývod izby ISF 1 | AVf -o.; : .L, >200 0,8
5. FA4 zásuvka 230V kúpelňa L$£ B10 CYKY3025 >200 0,3
6, ; F A S svetelný vývod WC kúpelňa tse B6 C¥KY3Cxl,h >200 0,5
RB 404 romxínica ELKONEKT s.r.o. R.V. 2002, L.i 12001088, V.č. 022/2002, P30/20, 'n25A, 230/40QV
1. prívod z RS 2.5 na svorky RB IIV 20 AYKY2Bx6 >200 0,3
2. FA1 zásuvky 230V izby LSI B10 AYKY2Bx4 >200 0,5
% FA2 iäs'jvky 230V ¡¿by LSt 310 AYKY2Bx4 >200 0,5
4, FA3 svetelný vývod izby LSE Bé AYKV2H.x2 5 >200 0,8
S, FA4 zasuvka 23GV kúpelňa LSE 610 CSKYKxI.S >200 0,3

| 8. FAS svetelný . /vod WC-kúpelňa LSt 16 ! t t '20i, 0,5
RK kuchynka roivodniea be? Štítka
i, prívod l  RS 2.4 na svorky RK UV 20 AYKY2B*10 -200 0.3
2, FAi ¿¡gestor m 10 AYKY2Bx2,5 >200 0,, 4
3- F A 2 rezerva ÍJV 10
4, FA3 sve telný vývod kuchynka UV I 16 ■■■•'> r7ľ,-2 3 >200 0,5
5. FA4 lás« vkú 230 V UV ľ  16 AYKY2Bx4 >2011 0,5
6, FÄ5 | 2ísuvka 310v UV 1 16 Ä¥KY2Sx4 >200 0,5 1
3,poschodie pravá stratia )
RS 23 V.Č- 10/VIII rW: 1982, in 20A, í P 40/20, výrobca 3ozemne stavby Bratislava
1. ; prívod i JOB2 na svorky RS2.3 AYKY4Bx25 >200 0 3  í
2, FAI kuchynka ÍJV 20 AYKY2BxtO >200 0,3
5, FA2 bunka 301 uv 20 AYRY2B»6 >200 03
4, F A3 bunka 302 ijV 20 v, ; ľ >200 0,3
5. FA4 bunka 303 IJV 20 AYKY2B*6 >200 0,3
6., FA5 bunka 304 .. 20 AYKY4Bx2S >200 0,3
RB,»1  »žvoôníca ELKONEKT s.r.o. R.V 2002, t i .  12001088, V,c 022/2002, IF■*30/20, Io25Ä, 230/400V 1
t. prívod

“pÄ i
í RS 2.3 na svorky RB UV 20 AYKY2B<6 >200 03  1

1 K . -astivKi ľ  30', kúpi Iria LSE B10 GVKY3CX2,S i >200 «3,4 |
3 FÄ2 zásuvky 230V ňtby ISE B10 >200 QtS 1
■; FA : svetelný vývod izby LSE 86 AYKY2Bx2,5 >200 0,6
s.. FA4 zásuvky 230V izby Läf. B10 AYKY2Bx4 1 >200 m i
6, i FAS svetelný vývod WC ikúpétfta ISE 06 CYKY3Cxi,5 >200 0,5 1
m i Í02 rozvodnica ELKONEKT s,f o, R V 2002, č.z 12001088, V.č. 022/2002, IP30/20, ln2SA, 230/400V
% prívod i  R S 2,3 f ta svorky RB UV I 20 Ä¥KY28xS >200 ..0,3

H e  j

3,
FAi
TA2

zásuvky 230V izby 
zásuvky 23QV tzby

s
LiSE .i

BIG 
B10 f

>2 n

ÁYkY28ät4 ! >200 i

■..... — ......——
v 1- 

>5' a s .  ■
4, i FA3 svetelný vývod izby LSE 86 AYKY2Bx? S ,».’00 0 ?-
5. ! FA4 zásuvka 230V k up číria LSE B10 ! CYKY3CX2.S j 0,3



Označenie vývodu, rozvádzača
Typ

Istenia
Istenie

(A)
Typ

vedenia
Izolačný
odpor
(MO)

Impeó,
slučka

{OJ
6, FAS i svetelný vývod WC kupeiňa tSE B6 CYKY3Cxl,5 ■200 03 i
m  303 rozvodmea ÍUCONeKTsxo. Ŕ.V 2002, L z .  12001088, V t. 022/2002, IP30/20, Ip25A, 230/40QV I
JL: prívod ? RS 2 H na suoik* RB IfV 20 A¥KY2Bx6 >200 0,3 j

FAl zásuvky 230V lSF BlC A¥KY2Bx4 >200 03  |

3, FA2 Péhuva.s 230V izbv LSE B10 AYKY2BX4 >200 0,5
4, FA3 svetelný vývod izby LSE 86 AYKV2Bk2,5 »200 0,8
5. FA4 žásuvka 230V kupeiňa LSE iics CYKY3C.X2 S >200 0fJ
6, rAr. svetelný vývod VVC kupeiňa lSF B6 CYKYJCxl S >200 03
R8 304 rozvodnica ELKONEKT s r o R.V. 2002, L z .  12003088, V .Č 022/2002, IP30/20, i«25A, 230/400V
1. prívod j 2 RS 2 2  na svorky RB IJV 20 AYK¥2Bx6 >200 0,3
2. m i :asu\.ky 210V Izby LSF 810 Y2Bx4 •-20U 0,5
3. Í42 zásuvky 23GV ¡¿6y LSE B10 AYKY2Bx4 5*200 03

f 4, FA3 svetelný vývod sľby LSE B6 AYhY28x2,5 >200 0,8
5, £M zawvka 230V kupeiňa LS£ RIO CYKY3Cx23 >200 03
u ... FÄS 1 svetelný vývod Wf.-kupelŕia LSE R6 CYKV3Cxl,5 >2.00 03
RK <uchynka rozvod m«_a b «  íSitkd
J. prívod z RS 2 í  na svorky Rs UV 20 AYKY2BX10 >200 03
2, FAl d ¡gesto r MV 10 AYKY2B*2,S >200 0,4
3, F ¿2 rezerva UV 10

i 4, FA3 I svetelný vývod kuchynka UV 16 AYKY2Bx2,S >200 03
i S. FA4 j zásuvka 230 V IJV 16 A¥KY2Bx4 >200 03

6. FAS MMuká 23UV UV 16 AVKÝ2BX4 >200 03
i.postfwäfe
m : 1 , 2  v c 7/VIII r v 1982, in ¿0A, IP 40/20, výrobca Poľemne iUvby Bratislava
t prívod j z JOB 2 na svorky R S 2.2 AYX¥4Bx25 >200 0,3
z , FAl I kuchynka IIV 20: AYKV2Bx10 > 2 0 0 C ^
3 , FA2 bunka 201 IJV 20 AYKY28x8 >200 03

i 4. FA3 | bunka 202 IJV 20 AYKY2B,x6 >200 03
i 5. FA4 bunka 203 UV 20 Á¥KY2Bx6 >200 0 3
i 6., FAS I bunka 204 UV 20 4 Y k ' 1BxTri >200 0,3
| RB IM  rozvodnica ELKONEKT s,r > R,V 2002,3 .1: 1200„'tf,B y t  0 2 2 / 2 0 0 2 , !33Q/20, tn 2 SA, 2.3Q/4Q0V

1. prívod l  RS 2.2 na svorky RB IJV 20 AYK¥2Bx6 >200 0,3
2 FAl zásuvka 230V kúpelrta LSE. i  10 CYKY3Cx2,5 >200 0,4

i  3 FÁ2 ; 23:ÔV ižby LSE BIG AVKY26x4 >200 0,5
*¿í:, E Ä J I svetelný vývod izby LSE m A\KÝ2Sx2,S >200 0,6

i 5.. FA4 ?a£u^kv 230V izby LSF B10 AVKY2Bx4 >200 0,5
! 6. F A S svetelný vývod WC-kúpelňa LSE B6 CYTO Cxli >200 03

RB 102 rezvotlmca LLKONEKT s r o R V 2002, t.z. 12Ü01088 V c 022/200? IP30/20, IrtfSA, 230/4QQV
1 prívod z  RS 2.2 na svo.ffcy RB UV 20 AVKY2Bx6 '200 03
2. FAl ) zásuvky 230V izby LSE AYKV2Bk4 >200 03
3. FA2 zásuvky 230V izby LSE B I G AYKY2BX4 -200 0.3
4 , FA3 svetelný vývod izby LSE B 6 AYKYt8x2,5 >200 0,8
5 . F / U zásuvka 2 30V kupeiňa LSE B. J CYKY30(2,5 >200 0,3
6 , FAS svetelný vývod WC-kupelňa LSE B i C¥KY3CxlŕS >200 03
R B 203 roívodníca ELKONEKT s.r.o, R.V, 2002, č.z, 1200108S V r 022/2002 1P30/20, fn25A, 230/400V
1 , prívod 2 RS 2.2 m  svorka RB . 20 - >200 ^ -... 03
2, FAl Zásuvky 23GV izby 15 E BIO m m i B M > 2 0 0 ^ ' 0 3 .

3. FA2 zásuvky 130V iíby LSE B I O AYKY2Bx4 ? 2 0 Q r 03
4, PA3 svetelný vývod izby LSE B 6 AYKY2Bx2,5 0,8'

.  I  „ FAA zásuvka 230V kupeiňa m BIO CYKY3Cx2,5 0,3



Označenie vývodu, rozvádzala
Typ

istenia
Istenie

M
Typ

vedenia
Izolačný
odpor
(MO)

'mpi 'J
slučka

(Q)
6. FáS svetelný vývod WC-kúpelfta LSE Bfi CYKY3€xl,S 20 0,5
RB 204 rozvodmta ELKONEKT s.r.o. R.V. 2002, c.z. 12001088, V č, 022/2002, IP30/20, IrôSA, 230/400V

\ : prívod l RS 2,2 na svorky RB (IV 20 AYKY2Bx6 >200 0.3
| 2. FÄ1 asyvky 21^ , t/b> !SE 810 AYKY2Bx4 >200 0,5
1 3., FA2 zásuvky 230^ •zí,,' LSE 810 AYKY2Bx4 >200 0,5
1 4, FA3 svetelný vývod izby LSE B6 AYKY2Bx2,5 >200 0,8
5. FA4 zásuvka 230V kúpafÄa ISE 810 CYKY3Cx2,5 >200 0,3
6,. FA5 svetelný vývod WC-kýpe!rta LSE BS | CYKY3C*1,5 >200 0,5 j
RK kuchynka rozvodnšca bez štítka H
JU prívod Z RS 2.2 na svo*kv R K IJV 20 AYKYlBxlO >200 0,3
2. FAl dígestor l|V 10 AVKY2Bx23 >200 0,4
3, FA2 rezerva uv M
4 FAl svetelný vývod kuchynka IJV 16 AYKY28x2, S >200 0,5
5. FA4 zásuvka 230. V IJV m AYKY2Bx4 >200 0,5
6 FA5 zásuvka 230V ov 16 AYKY2Bx4 >200 0,5
1,poschodie prava strana
SS 2.1. y £ . , r v, 1982, In 20A, IP 40/20, výrobca Pozert ne stavby Bratislava
1, prívod z JOB2 na svorky RS2JL AYKY4B-25 >200 0.3
2. FAl kancelár j uv 20 A 'k 'i, rM >200 0,3
3 i—fä2 bunka 103 uv 16 ■ :Y2B;x6 >200. ■0,3

: 4, TAJ bunka 104 uv 16 AYKV2&6 >200 0,3
i RB 

230
<anceilria roKOdrticá ELKONEKT s.r.o. R.V, 2002, f.z, 12001088, V i.  022/2002, IP30/20 
/400V

, Í0.25A,

j J>« prívod ľ  RS 2 l nd svorky RB uv 20 AYKY2Bx6 >200 0.3
1 2, FAl zásuvka 230V kúpelňa LSE B10 CYKY3C*2.S >200 0.4
j 3, FA2 zásuvky ? ?0V izby LSE 810 AYKY28k4 >200 0,5

4, FA3 svetelný vývod izby LSE B6 Á¥K¥2tee2 S >200 0,6
s ,. FA4 zásuvky 230 V ISE 810 AYKY2Bx4 >200 0,5 f
S* PÁS iásuvky 230V LSI: B10 AYKYŽí m >200 0,5

•f / FAb svetelný vývod uby LSE B6 AYKY48§§ ,5 -200 0,6 i
' e. FA7 i svetelný vývod izby LSE B6 AYKY2Bx2,5 >200 0,6

RB 103 toivodmca ELKOMFKT ^,r 0 KV 2002 ^ z 12001088 V.č. 022/2002, IP30/20Jn2SA, 230/4Q0V
1. prívod i  KS 2 1 na svorky RB UV 20 AYKY2BX6 >200 0,3
"í 
£ . . FAl zásuvky 230V tzby LSE B10 ÄYKY2BX4- *200 0,5 J
3:. FA2 zásuvky 230V ¡¿by IÍ£ Í 10 AY«Y2dx4 >200 0,5
4. FA3 svetelný vývod tzby LSE B b AYKY2Bx2*5 >200 OJ I
5, FA4 zásuvka 230V kúpelňa LSE B10 CYKY i{ *2,5 >200 0,3
6. FAS svetelný vývod WC-kúpeiňa LSE B6 CYKY3Cxl,5 >200 0,5
RB 104 rozvodnita tLKGNEKT s t o R V 2002 c í 12001088, V.<í  022/2002, IP30/20, ínZSfi 230/400V
1. prívod 2 RS 2.1 fla svorky R8 UV 20 . ÁVKY2Bk6 >200 0*3
2 FAl zásuvky 230V Izby LSE BlO AYKV2BU 2C 0,5
J FA2 zásuvky 230V izby LSE BIO AYKY2B*4 >200 0,5
4, FÁ3 svete iftý vývod izby LSE B6 AYKY2Bx2,5 >200 0,8
r3 FA4 zásuvka 23DV kúpelňa LSE BIO ] OYKYBCx® >200 0,3
6 , PAS... svetelný wvod WC-kupetrta LSE BS C • I >200 0,5


